
2AP1（改）

ZC-YJV-3X16+2X10-PC50

D63A/3P

GW1
Pe=30kW

引自2AP

WL1

WL2

WL3

C80A/3P 

A,B,C,N,Pe

C16A/2P 30mAB,N,Pe

8KW

A,B,C,N,Pe 60A/3P

2AP（改）

ZC-YJV-3X95+2X50-PC75

C100A/3P
起重机

Pe=117.8kW

引自1APa

WL1

WL2

WL6 插座

2AP1

C300A/3P 

A,B,C,N,Pe

C16A/2P 30mAA,N,Pe

37KW

30KWA,B,C,N,Pe

0.8KW

D80A/3P

WL4 备用

A,B,C,N,Pe 60A/3P

C10A/3P 排风机2C,N,Pe WL5

C10A/2P A,N,Pe WL6

WL3 2AP2
30KWA,B,C,N,Pe D80A/3P

WL4 2AP3、4
20KWA,B,C,N,Pe D80A/3P

WL5A,B,C,N,Pe 250A/3P

ZC-YJV-3X35+2X16-MR
引自2AP-WE5

400×500明装箱

GW7

GW7～GW10相同，共4台。

GW1～GW6相同，共6台。

ZC-YJV-3X16+2X10-MR

63A/3P
焊机WL1

WL2

7～9位C45明装箱

照明

插座

GW1

GW2

GW3

GW4～12

工位配电箱

工位配电箱

排风机1C63A/3P A,B,C,N 1.1KWWL7
更改后预留4P

ZC-YJV-3X50+2X25-MR
引自2AP-WE5

400×500明装箱

GW11
工位配电箱
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18
00

18
00

18
00

18
00

72
00

2AP1 2APGW6 GW7 GW8
GW5

GW4GW3GW1 GW2

GW11

GW12

GW10

GW9

20W LED光管

不锈钢活动屏风

4×（ZC-YJV3×16+2×10）
MR80×60 

原配电箱改造

pe=35KW

更改后预留5P

16A/2P 30mA

8KW

8KW

2AP1

ZC-YJV-3X16+2X10-PC50

GW1
Pe=30kW

引自2AP

WL1

WL2

WL3

C80A/3P 

A,B,C,N,Pe

C16A/2P 30mAB,N,Pe

8KW

A,B,C,N,Pe D40A/3P

2AP

ZC-YJV-3X95+2X50-PC75

C100A/3P
起重机

Pe=117.8kW

引自1APa

WL1

WL2

WL6 插座

2AP1

C300A/3P 

A,B,C,N,Pe

C16A/2P 30mAA,N,Pe

37KW

30KWA,B,C,N,Pe

0.8KW

D80A/3P

WL4 插座0.8KW

A,B,C,N,Pe D25A/3P

C16A/2P 备用C,N,Pe WL5

C16A/2P 备用A,N,Pe WL6

WL3 2AP2
30KWA,B,C,N,Pe D80A/3P

WL4 2AP3、4
20KWA,B,C,N,Pe D80A/3P

WL5A,B,C,N,Pe D63A/3P

更换进线电缆及开关：DM1-250A/3P
(106*107*164宽、深、高)

GW2

更换开关：60A/3P

GW3

GW4～12

更改后预留4P

原配电箱改造

50KW

更换开关：16A/3P
更改后预留5P

排风机

8KW

8KW

排风机3

1.1KW

1.1KW

更换进线电缆及开关：10A/3P
排风机1

60A/3P

不锈钢固定围挡

A

B

10
0

99
00

GW11、GW12相同，共2台。
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×
3

×
3

×
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×
3

×
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×
3 ×3

×3

×3

×3

WL310A/2P 

100A/3P
焊机WL1

WL2

照明

插座16A/2P 30mA

WL310A/2P 

100A/3P
焊机WL1

WL2

照明

插座16A/2P 30mA

WL310A/2P 

2×（ZC-YJV3×50+2×25）
2×（ZC-YJV3×35+2×16）

2×（ZC-YJV3×35+2×16）
3×（ZC-YJV3×16+2×10）

MR80×60 MR80×60 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1600 2000

1000 1000 1000 1000

4000

1000 1000 1000 1000

4000

1000 1000 1000 1000

4000

1000 1000 1000 1000

4000

47
00

�500管

吸气罩
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室内风管平面布置图
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工程名称

图 名

设计项目

方案
   年 7 月 2024

设  计

广东省特种设备检测研究院江门检测实验平层焊工考试

风管安装

建设单位审  核

校  核

绘  图
大样图

广东省特种设备检测研究院江门检测院

HGFG-03
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工程名称

图 名

设计项目

方案
   年 7 月 2024

设  计

广东省特种设备检测研究院江门检测实验平层焊工考试

电气安装

建设单位审  核

校  核

绘  图
系统图

广东省特种设备检测研究院江门检测院

HGFG-01
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工程名称

图 名

设计项目

方案
   年 7 月 2024

设  计

广东省特种设备检测研究院江门检测实验平层焊工考试

电气、工位分隔安装

建设单位审  核

校  核

绘  图
平面布置图

广东省特种设备检测研究院江门检测院

HGFG-02
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